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Лист 1

Исходный план

Существующая стена
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Лист 2

Розетки

Стандартная розетка

Розетка с влагозащитой

Слаботочная розетка

Вывод провода 220В

Wi-fi роутер

Встр. электрощиток

Условные обозначения:

IPIP

IPIP
IPIP IPIP

IPIPIPIP

IP44IP44

IP44IP44 IP44IP44

IP44IP44

IP
44

IP
44

65
12

0

30 30
45

11
0

30
65

55
13

0
16

0

40 49 25 44 46 14
13

65
55

90

25

18 61
88

H
=

10
5

H
=

20
0

H
=

5

H
=

26
0

H
=

20
0

H=65

H=65

H=150

H=30 H=30 H=30

H=30

H=30

H=150

H=105

H=150

H=30

H=60

H=250 H=100

H=130

H
=

23
5

H
=

30

H
=

23
0

H=30 СВЧ

Вывод под духовой шкаф и варочную панель

Вывод под подсветку гарнитура от выключателя

Вытяжка

Электрощиток
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Датчик протечки воды
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Лист 3

Освещение

Светильник светодиодный

Светодиодная подсветка

Светильник встраиваемый

Условные обозначения:
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Лист 4

Выключатели

1-клавишный выключатель

2-клавишный выключатель

Соединительная линия

Условные обозначения:
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Лист 5

Теплые полы

Кабельный теплый пол

Инфракрасный теплый пол

Терморегулятор

Условные обозначения:
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